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 Pada unit pembangkitan listrik tenaga gas dan uap atau 
yang biasa dikenal dengan nama PLTGU sering mengalami 
perubahan beban sesuai dengan kebutuhan listrik yang diminta. 
Perubahan beban kerja pembangkitpun juga akan mempengaruhi 
efisiensi dari pembangkit. Efisiensi yang berbeda disetiap beban 
kerja akan berdampak pada perbandingan biaya produksi dan 
jumlah produksi yang dihasilkan. Dengan mengetahui efisiensi 
pada tiap beban maka hal ini akan berguna sebagai rekomendasi 
dalam memilih beban kerja dengan efisiensi paling baik. 
 Dari hasil proses perhitungan properties pada 
masing-masing titik disiklus turbin gas blok GT 1.3. PLTGU 
PT. Indonesia Power Grati,Pasuruan. Selanjutnya akan dihitung 
performa turbin gas lalu membandingkan performa turbin 
dengan empat variasi beban yang berbeda. Performa turbin yang 
akan dihitung antara lain adalah daya kompresor, daya turbin, 
daya bersih, konsumsi bahan bakar spesifik (SFC), efisiensi 
kompresor, efisiensi turbin dan efisiensi siklus. 
Setelah dilakukan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa 
beban operasi paling baik terdapat pada beban kerja 100 MW. 
Dengan SFC sebesar 0,226 kg/kWh dan efisiensi sebesar 28,93%. 
Nilai ini akan berdampak pada biaya produksi yang paling hemat 
dibandingkan dengan beban kerja yang lainnya. 
 
Kata Kunci : Efisiensi, Variasi beban, Performa, Turbin gas. 
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In the power generation unit of gas and steam (PLTGU), 
workload usually changes accordance with the requested of 
amount of electricity. The workload changing also will give 
impact to the efficiency of the plant. The different of efficiencies 
on each workload will impact to the comparison between 
production costs and production quantities. By knowing the 
efficiency at each workloads, this project will be useful as a 
recommendation in selecting workload with the best efficiency. 
From the result of the properties at each point in gas 
turbine cycle GT 1.3 at PT.Indonesia Power Grati,Pasuruan. 
Next is calculating the performance then comparing the 
performance with four different load variations. The performance 
of turbine will be consist of work of compressor, work of turbine, 
net work, SFC, efficiency of compressor, efficiency of turbine, and 
efficiency of cycle. 
After calculation process, we can conclude that the best 
workload is found on the 100 MW workload. With SFC value is 
0,223 kg/kWh and the efficiency value is 28,93%. This value will 
have impact on the production costs which the most-effective 
compared with other workloads. 
 
Keywords: efficiency, load variation, performance of gas 
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1.1 Latar Belakang 
 Pada masa modern seperti sekarang, kebutuhan listrik 
menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dan 
kebutuhan tersebut semakin bertambah dari waktu ke waktu. 
Pembangunan pembangkit listrik terus dilakukan oleh beberapa 
negara termasuk Indonesia. Indonesia saat ini melaksanakan 
program percepatan pembangunan pembangkit listrik sebesar 
35.000 MW dengan mendirikan beberapa pembangkit listrik, 
terutama Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 
berbahan bakar gas. Pada tahun 2016,PT. Indonesia Power 
Grati,Pasuruan melakukan pembangunan Blok baru PLTGU 
dengan total kapasitas produksi 450 MW. 
 PLTGU dengan bahan bakar gas kini sedang 
dikembangkan di berbagai wilayah karena bahan bakar gas lebih 
ekonomis dan berbagai kelebihan lainnya. Pada PLTGU terdapat 
berbagai macam komponen utama yaitu kompresor, turbin, 
combustor, dan generator. Jika komponen-komponen tersebut 
digunakan secara terus menerus, maka akan mempengaruhi 
keandalan (performa) dan umur pakainya (lifetime). Hal ini akan 
berpengaruh langsung terhadap efisisensi pembangkit. Jika 
efisiensi pembangkit rendah maka perbandingan biaya 
operasional tidak sebanding dengan jumlah produksinya. 
 Kebutuhan listrik dapat berubah-ubah tiap waktunya 
sehingga juga mempengaruhi permintaan jumlah listrik oleh 
konsumen. Oleh karena itu, PLTGU sering mengalami perubahan 
beban produksi untuk menyesuaikan jumlah produksi dengan 
permintaan konsumen. Dalam merespon perubahan beban, maka 
secara otomatis suplai bahan bakar, suplai udara pembakaran, 
serta gas buangnya akan berubah. Perubahan beban kerja 
pembangkit pun juga akan mempengaruhi efisiensi dari 
pembangkit.  
Dengan mengetahui efisiensi pada tiap beban maka dapat 
diketahui pada beban berapakah efisiensi PLTGU semakin tinggi. 
Hal ini akan berguna nantinya sebagai rekomendasi beban operasi 
 2 
 
yang paling bagus. Dari latar belakang tersebut maka penulis 
selanjutnya akan melakukan analisis termodinamika untuk 
mengetahui pengaruh variasi beban terhadap performa Tubin Gas 
di Blok 1  PLTGU PT. Indonesia Power Grati,Pasuruan 
 
1.2 Permasalahan 
Permintaan kebutuhan listrik konsumen dapat berubah-ubah 
dari waktu ke waktu. Hal tersebut mempengaruhi jumlah produksi 
listrik yang dihasilkan oleh pembangkit. Untuk merubah jumlah 
produksi listrik tersebut, beban produksi harus berubah dengan 
merubah suplai bahan bakar dan suplai udara. 
Beban kerja yang berubah-ubah juga mempengaruhi efisiensi 
kerja dari pembangkit. Efisiensi dari siklus, turbin dan kompresor 
berbeda-beda disetiap beban kerjanya. Untuk itu penulis akan 
mencari beban kerja yang memiliki efisiensi tertinggi. 
Selanjutnya nanti, hasil dari penelitian ini dapat menjadi 
rekomendasi dalam memilih beban kerja dengan efisiensi paling 
baik. 
  
1.3 Batasan Masalah 
 Batasan masalah yang digunakan dalam penulisan tugas 
akhir ini antara lain sebagai berikut : 
1. Perhitungan kerja dan efisiensi, menggunakan data kerja 
hasil observasi dari PT. Indonesia Power Grati,Pasuruan 
2. Perhitungan yang dilakukan menggunakan data dari 
turbin gas 1.3 PT. Indonesia Power Grati,Pasuruan(open 
cycle) dengan beban 30 MW,50MW,75MW dan 100 MW 
3. Perhitungan kerja menggunakan siklus brayton sederhana 
didasarkan pada analisis termodinamika dengan 
menggunakan beberapa asumsi. 
4. Tidak membahas material yang digunakan untuk 
membuat turbin gas. 
5. Tidak membahas tantang perpindahan panas yang terjadi 







1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk 
mengetahui beban kerja pembangkit yang memiliki efisiensi 
paling tinggi. Beban tersebut merupakan beban yang paling baik 
baik sebab hasil produksinya lebih tinggi dengan menekan biaya-
biaya yang dikeluarkan. Sehingga dapat digunakan sebagai 
rekomendasi beban dalam melakukan proses produksi. 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini ditinjau dari latar 
belakang dan rumusan masalah adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui perbandingan efisiensi turbin gas di Blok 1.3 
PT INDONESIA POWER Grati,Pasuruan pada beban 
operasi yang bervariasi. 
2. Mengetahui perbandingan spesifik fuel consumption 
turbin gas di Blok 1.3 PT INDONESIA POWER 
Grati,Pasuruan antar beban operasi yang bervariasi. 
 
1.5 Metode Penulisan  
Metode penulisan pada tugas akhir  pengaruh variasi 
beban terhadap performa Tubin Gas di Blok 1  PLTGU PT. 
Indonesia Power Grati,Pasuruan adalah sebagai berikut:  
1. Studi Literatur  
Studi literatur sebagai bahan persiapan untuk 
menganalisis sistem. Studi literatur berkaitan dengan 
analisis perhitungan termodinamika dan unjuk kerja  
2. Konsultasi Dengan Dosen Pembimbing  
Dalam penulisan tugas akhir ini perlu mengadakan 
konsultasi/responsi dengan dosen pembimbing.  
3. Observasi Data  
Melakukan observasi data – data melalui media internet 
dan dari hasil pengamatan langsung di PLTGU blok GT. 
1.3 PT. Indonesia Power Grati,Pasuruan 
4. Analisa data  
Menghitung efisiensi dan mengetahui proses perawatan, 






5. Membuat Kesimpulan  
Setelah menyelesaikan laporan tugas akhir dapat 
mengambil kesimpulan tentang hasil dari analisa 
tersebut. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
BAB I     PENDAHULUAN  
Latar belakang penulisan, permasalahan, batasan 
masalahan, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.  
BAB II   DASAR TEORI  
Bab ini memaparkan tentang teori-teori dan 
persamaan-persamaan yang mendasari perumusan 
masalah, siklus kerja PLTGU, komponen-komponen 
PLTGU, efisiensi turbin, air fuel ratio, spesifik fuel 
consumption. 
BAB III  METODOLOGI  
Bab ini menjelaskan data-data yang diperoleh dari 
survey di lapangan dan diagram alir proses penulisan 
tugas akhir secara umum.  
BAB IV  PERHITUNGAN  
Bab ini memuat tentang perhitungan-perhitungan 
kapasitas, efisiensi turbin, air fuel ratio, spesifik fuel 
consumption. 
BAB V   PENUTUP  




Berdasarkan uraian tentang efisiensi kerja Turbin Gas, 
maka penulisan Tugas Akhir ini diharapkan bermanfaat bagi : 
1. Perusahaan. 
Dari analisa ini diharapkan adanya suatu hasil yang dapat 
menjadi masukan bagi perusahaan, sebagai informasi 
dalam operasioanal, khususnya mengenai beban kerja 





Hasil penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat 
berguna dan memberi masukan untuk menambah 
pengalaman dan pengetahuan tentang perhitungan kinerja 
Turbin Gas 
3. Pihak lain 
Dapat dijadikan masukan dan informasi bagi pihak lain mengenai 







































2.1. Turbin Gas dan Komponennya 
2.1.1 Pengertian Turbin Gas 
Turbin adalah mesin penggerak mula dimana fluida 
kerjanya yang menghasilkan energi kinetis diarahkan langsung 
ke sudu turbin untuk mendapatkan energi mekanis, fluida 
kerjanya dapat berupa air, uap air (steam) ataupun flue gas.  
Sedangkan turbin gas adalah mesin penggerak mula 
dimana fluida kerjanya adalah campuran udara dan bahan bakar 
berupa flue gas yang dihasilkan dari ruang bakar. Prinsip dasar 
pengoperasian turbin ini adalah merubah energi kinetis yang 
berupa kecepatan aliran udara panas menjadi energi mekanis 
yang berupa putaran turbin sehingga menghasilkan daya.  
 
 
Gambar 2.1 Turbin Gas [1] 
 
Bagian turbin yang berputar disebut rotor dan bagian 
turbin yang diam disebut stator atau rumah turbin. Rotor 
memutar poros daya yang menggerakkan beban. Turbin gas 
merupakan komponen dari suatu sistem turbin gas. Sistem 
turbin gas yang paling sederhana terdiri dari tiga komponen 
yaitu kompressor, ruang bakar dan turbin gas.  
Oleh sebab itu dalam sistem turbin gas terjadi tiga 
proses pokok untuk memproduksi energi yaitu :  
1. Proses penekanan/pemampatan udara (kompresi)  
2. Proses pembakaran udara - bahan bakar  




Mesin turbin yang paling sederhana terdiri dari sebuah 
bagian yang berputar disebut rotor, yang terdiri atas sebuah 
poros/shaft dengan sudu-sudu atau blade yang terpasang 
disekelilingnya. Rotor tersebut berputar akibat dari tumbukan 
aliran fluida atau berputar sebagai reaksi dari aliran fluida 
tersebut. 
 
2.1.2 Klasifikasi Turbin Gas 
Sistem turbin gas dapat di klasifikasikan menjadi 
beberapa jenis antara lain :  
 Klasifikasi sistem turbin gas berdasarkan siklusnya  
 Klasifikasi sistem turbin gas berdasarkan konstruksi 
porosnya  
 
A. Klasifikasi Sistem Turbin Gas Berdasarkan Siklusnya  
1. Siklus Terbuka (Opened Cycle)  
Pada sistem turbin gas siklus terbuka dimana fluida 
kerja (udara) dikompresikan dari udara bebas, kemudian 
mengalami proses pembakaran diruang bakar, berekspansi 
di Turbin dan akhirnya keluar lagi ke udara bebas 
walaupun terbentuk gas sisa pembakaran atau dengan kata 
lain sistem ini terbuka terhadap udara bebas. gambar 
berikut adalah skema siklus terbuka. 
 





2. Siklus Tertutup (Closed Cycle)  
Sistem kerja turbin gas dengan siklus tertutup 
prosesnya hampir sama dengan siklus terbuka. Namun gas 
bekas yang keluar dari turbin dimasukkan kembali ke 
kompressor untuk di kompresikan kembal, tetapi sebelum 
mendekati kompressor gas bekas tersebut mengalami 
pendinginan hingga temperatur awal memasuki kompressor 
pada sebuah alat penukar kalor (APK). 
 
Gambar 2.3 Open Cycle Gas Turbine [2] 
 
B. Klasifikasi Sistem Turbin Gas Berdasarkan 
Konstruksinya  
1. Turbin Gas Berporos Tunggal ( Single Shaft ) 
Turbin gas ini hanya memiliki satu poros saja, tetapi 
pada poros tersebut terdiri dari beberapa komponen utama 
turbin gas, seperti sudu turbin dan sudu kompressor. Jenis 
ini banyak digunakan untuk pembangkit listrik maupun 





Gambar 2.4 Siemens SGT-200 as single shaft turbine [3] 
 
2. Turbin Gas Berporos Ganda ( Twin Shaft )  
Turbin jenis ini merupakan turbin gas yang terdiri 
dari turbin bertekanan tinggi dan turbin bertekanan rendah, 
dimana turbin gas ini digunakan untuk menggerakkan 
beban yang berubah seperti kompresor pada unit. Turbin 
gas ini menggunakan poros ganda atau lebih dan biasanya 
digunakan untuk beban torsi yang tinggi ataupun 
bervariasi. 
  











Gambar 2.6 Turbin Gas saat Overhaul 
 
Turbin yang digunakan di PLTGU PT. Indonesi Power 
Grati,Pasuruan adalah sebagai berikut: 
 Tipe : MW 701 D,single saft 
 Dibuat : November 1993 oleh Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd.Japan 
 kompresor : Axial flow, 19 stages 
 Ruang Bakar : Cannular type, 18 combustor basket 
 Turbin  : Turbin reaksi, 4 stages 
 Bahan bakar : Oil (HSD) dan Gas 
 Kapasitas rated ISO peak : 134,100 MW 
 Kapasitas rated site base : 113,840 MW 
 
2.1.4 Komponen Utama Turbin Gas 
 Ada 3 komponen Utama Turbin Gas 
1. Kompresor 
2. Ruang bakar 
3. Turbin 
4 Stages Turbine 
Combustion Chamber 






Gambar 2.7 Komponen Turbin Gas [5] 
 
1. Kompresor 
Kompresor berfungsi untuk menghisap udara atmosfer 
dan mengkompresikannya sehingga pada tekanan tertentu. 
Selain untuk pemanfaatan udara bertekanan juga digunakan 
untuk pendinginan suhu turbin gas 
Kompresor yang biasanya dipakai pada turbin gas 
adalah kompresor axial dan kompresor sentrifugal. Pada 
kompresor axial, bentuk dari sudu-sudu rotor mendekati 
bentuk dari airfoils. Secara global kompresor bekerja dengan 
cara menghisap udara kemudian mendorong udara ini ke 
sudu tetap. Pada sudu tetap ini, bentuknya menyerupai 
bentuk dari difusor. Difusor ini berfungsi untuk 
memperbesar tekanan dan menurunkan kecepatan dari udara. 
 Kompresor Sentrifugal 
Kompresor sentrifugal banyak dipakai pada turbin 
gas yang relatif berukuran kecil. Kompresor sentrifugal ini 
terdiri dari impeller yang tersimpan dalam suatu rumah 
yang berisi diffuser. Udara disedot kedalam pusat impeller 
yang berputar dengan cepat. Kemudian disalurkan pada 
tekanan dan kecepatan yang lebih tinggi pada diffuser 
stasioner. Penurunan kecepatan udara dan energi kinetik 
mengakibatkan kenaikan tekanan melalui impeller yang 
lebih dari dua tingkat pada turbin gas. 
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Impeller sentrifugal mempunyai pemasukan udara 
tunggal atau ganda. Kompresor yang menggunakan 
pemasukan udara ganda berfungsi untuk menaikkan 
kapasitas aliran. 
 Kompresor Aliran Aksial  
Kompresor ini dinamakan kompresor aksial karena 
udara mengalir paralel terhadap sumbu rotor. Selama 
kompresi melalui satu susunan yang terdiri dari beberapa 
tingkat. Tiap tingkat terdiri dari satu baris sudu gerak yang 
terpasang pada rumah kompresor. Sebagai perbandingan 
dengan kompresor sentrifugal, kompresor aliran aksial bisa 
mencapai 19 tingkat untuk menghasilkan tekanan operasi 
yang diinginFkan.  
Sebagaimana kompresor aliran sentrifugal, sebagian 
energi kinematik yang hilang pada udara oleh sudu gerak 
diimbangi dengan kenaikan tekanan pada sudu tetap. Stator 
juga berfungsi untuk mengarahkan aliran ketingkat rotor 
berikutnya pada sudut yang optimum. Hal ini diperlukan 
untuk menjaga kecepatan saat kerapatan udara makin 
tinggi. 
2. Ruang Bakar 
Dari kompresor, udara bertekanan dibawa ke ruang 
bakar (combuster chamber). Di ruang bakar, udara 
bertekanan dibakar bersama dengan bahan bakar. Bahan 
bakar yang umum dipakai dalam ruang bakar ini adalah gas 
alam (natural gas). Selain gas alam, bahan bakar yang biasa 
dipakai sebagai bahan bakar adalah minyak bumi(dengan 
efisiensi tinggi). Bahan bakar yang dibakar berfungsi untuk 
menaikkan temperatur. Panjang dari ruang bakar didesain 
dengan mempertimbangkan waktu dan tempat yang cukup 
untuk bahan bakar bisa terbakar sempurna dan memudahkan 
pemantik untuk membakar bahan bakar menjadi lebih 
mudah. Hasil pembakaran ini berupa energi panas yang 
diubah menjadi energi kinetik dengan mengarahkan 
udara panas tersebut ke transition pieces yang juga 
berfungsi sebagai nozzle. Fungsi dari pembakaran 




Gambar 2.8 Combustion Chamber [5] 
 
 Ruang Bakar Pembakaran (combustion chamber) 
Merupakan tempat terjadinya seluruh proses 
pembakaran. fungsinya sebagai tempat terjadinya 
pencampuran antara udara yang telah dikompresi dengan 
bahan bakar udara yang masuk. 
Combustion chamber yang ada disusun kosentris 
mengelilingi aksial flow kompresor dan disambungkan 
dengan keluaran kompresor udara dari aksial flow 
kompresor yang dialirkan langsung ke masing - masing 
camber. Zona pembakaran pada combustion chamber ada 
tiga yaitu : 
1. Zona Utama (primary zone) 
Primary zone merupakan daerah dimana udara 
berdifusi dengan udara dari kompresor untuk membentuk 
campuran udara dan bahan bakar yang siap terbakar, juga 
dimana tempat bahan bakar di sulut oleh spark Flug. 
2. Zona kedua (secondary zone) 
Secondary zone adalah zona penyempurnaan 
pembakaran sebagai kelanjutan pembakaran pada primary 
zone. 
3. Zona reduksi temperatur (dilution zone) 
Dilution zone merupakan zona untuk mereduksi 
temperatur gas hasil pembakaran pada keadaan yang 
diinginkan pada saat masuk first stage nozzle. 
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 Tabung api silang (cross fire tube) 
Merupakan penghubung antara can dan juga bagian 
combustion chamber. Fungsinya adalah untuk meratakan 
nyala api pada semua combustion chamber. 
Cross fire tube berfungsi untuk menghubungkan 
semua combustion chamber. Tabung ini digunakan untuk 
mengirimkan pengapian dari satu combustion liners ke 
yang berikutnya selama start up. 
 Pematik nyala api ( spark flug/ignitor) 
Merupakan komponen yang berfungsi untuk 
memercikkan bunga api kedalam combustion chamber 
sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat terbakar. 
Spark plugs ini didesain sedemikian rupa (sehinnga 
menggunakan pegas) sehingga timbul pembakaran pada 
waktu spark plug akan keluar dari zona pembakaran. 
Spark plugs terdapat pada bagian samping 
combustion chamber dan masuk ke combustion liners. 
Spark plugs berfungsi untuk menyulut campuran bahan 
bakar dan udara pada saat turbin gas star up. Pembakaran 
akan terus terjadi selama suplai bahan bakar dan udara 
terus berlangsung. Spark plugs terpasang pada sebuah 
pegas setelah proses pembakaran terjadi, tekanan yang 
dihasilkan meningkat dan akan memaksa plugs naik 
menuju casing dan mengeluarkan gas panas. 
 Pendeteksi nyala api (flame detector)  
Merupakan komponen yang berfungsi untuk 
mendeteksi proses pembakaran yang terjadi sudah merata 
diseluruh ruang bakar. 
 Nozzle dan selang bahan bakar  
Merupakan komponen yang berfungsi untuk 
menyemprotkan bahan bakar gas kedalam combustion liner 
dan bercampur dengan udara. Sedangkan pigtails (gas fuel 
line) adalah pipa yang menghubungkan saluran bahan 





Fuel nozzle terdapat pada ujung combustion chamber 
dan masuk ke combustion liners. Fungsi dari fuel nozzle ini 
adalah untuk mengabutkan bahan bakar dan 
mengarahkannya ke reaction zone pada ruang bakar. 
 Bagian transisi (transietion pieces)  
Merupakan komponen yang digunakan untuk 
mengarahkan udara yang dengan kecepatan tinggi yang 
dihasilkan combustion section. Pada transition pieces ini 
terjadi penurunan temperatur sehingga dicapai temperatur 
udara yang diinginkan sebelum udara tersebut masuk ke 
dalam nozzle nozzle tingkat pertama. Transition piece juga 
berfungsi sebagai nozzle, bila dilihat dari konstruksinya 
seperti saluran yang ujungnya berbentuk konvergen.  
3. Turbin  
Turbin merupakan tempat terjadinya ekspansi 
temperature dan preassure gas hasil pembakaran sehingga 
terjadi konversi energi kinetik menjadi energi mekanik yang 
digunakan sebagai penggerak kompresor dan perlengkapan 
lainnya. Dari daya total yang dihasilkan turbin kira-kira 
hampir 2/3 digunakan untuk memutar kompresornya sendiri, 
dan sisanya digunakan untuk kerja yang dibutuhkan.  
Turbin terbagi atas 2 jenis, yaitu turbin Aksi(impuls) dan 
turbin reaksi. Rotor pada turbin impuls berputar akibat 
tumbukan fluida bertekanan yang diarahkan oleh nozzle 
kepada rotor tersebut, sedangkan rotor turbin reaksi berputar 
akibat dari tekanan fluida itu sendiri yang keluar dari ujung 
sudu melalui nozzle 
1. Turbin Aksi 
Turbin ini merubah arah dari aliran fluida 
berkecepatan tinggi menghasilkan putaran impuls dari 
turbin dan penurunan energi kinetik dari aliran fluida. 
Tidak ada perubahan tekanan yang terjadi pada fluida, 
penurunan tekanan terjadi di nozzle. 
2. Turbin Reaksi 
Turbin ini menghasilkan torsi dengan menggunakan 
tekanan atau massa gas atau fluida. Tekanan dari fluida 
berubah pada saat melewati sudu rotor. Pada turbin jenis 
ini diperlukan semacam sudu pada casing untuk 
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mengontrol fluida kerja seperti yang bekerja pada turbin 
tipe multistage atau turbin ini harus terendam penuh pada 
fluida kerja. 
  
Gambar 2.9 Turbin Aksi(impuls) dan Turbin Reaksi [6] 
 
2.2 Siklus pada Turbin Gas 
Tiga siklus turbin gas yang dikenal secara umum yaitu: 
 
2.2.1 Siklus Ericson 
Merupakan siklus mesin kalor yang dapat balik 
(reversible) yang terdiri dari dua proses isotermis dapat balik 
(reversible isotermic) dan dua proses isobarik dapat balik 
(reversible isobaric). Proses perpindahan panas pada proses 
isobarik berlangsung di dalam komponen siklus internal 
(regenerator), dimana effisiensi termalnya adalah : 
𝜂𝑡ℎ = 1 − 𝑇1/𝑇ℎ 
 
dimana : 
T1 = temperatur buang  




2.2.2 Siklus Stirling 
Merupakan siklus mesin kalor dapat balik, yang terdiri 
dari dua proses isotermis dapat balik (isotermal reversible) 
dengan volume tetap (isovolum). Efisiensi termalnya sama 
dengan efisiensi termal pada siklus Ericson. 
 
2.2.3 Siklus Brayton 
Siklus ini merupakan siklus daya termodinamika ideal 
untuk turbin gas, sehingga saat ini siklus ini yang sangat populer 
digunakan oleh pembuat mesin turbine atau manufacturer dalam 
analisa untuk up-grading performance. Siklus Brayton ini terdiri 
dari proses kompresi isentropik yang diakhiri dengan proses 
pelepasan panas pada tekanan konstan. Pada siklus Bryton tiap-
tiap keadaan proses dapat dianalisa secara berikut: 
 




   
Gambar 2.11 Siklus pada Turbin Gas [9] 
 
 Proses 1 → 2, kompresi isentropik. 
Udara atmosfer masuk ke dalam sistem turbin gas 
melalui sisi inlet kompresor. Oleh kompresor, udara 
dikompresikan sampai tekanan tertentu diikuti dengan 
volume ruang yang menyempit. Proses ini tidak diikuti 
dengan perubahan entropi, sehingga disebut proses 
isentropik. Proses ini ditunjukan dengan angka 1-2 pada 
kurva di atas.  






















Kerja yang dibutuhkan kompresor,dalam hal ini adalah 
sebagai berikut : 





 Proses 2 → 3, pembakaran isobarik 
Pada tahap 2-3, udara terkompresi masuk ke ruang 
bakar. Bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang bakar, dan 
diikuti dengan proses pembakaran bahan bakar tersebut. 
Energi panas hasil pembakaran diserap oleh udara (qin), 
meningkatkan temperatur udara, dan menambah volume 
udara. Proses ini tidak mengalami kenaikan tekanan udara, 
karena udara hasil proses pembakaran bebas berekspansi ke 
sisi turbin. Karena tekanan yang konstan inilah maka 
proses ini disebut isobarik. Suatu bentuk sederhana dari 
persamaan tingkat keadaan gas ideal diperoleh apabila Cp 
konstan, dalam hal ini juga diketahui bahwa Cv juga 
konstan, maka diperoleh persamaan tingkat keadaan 
sebagai berikut: 
𝑃𝑣 = 𝑅𝑇 
𝑢2 = 𝐶𝑣 × 𝑇2 
ℎ2 = 𝐶𝑝 × 𝑇2 
 
Dengan mengasumsikan tidak ada loss pada 
perpindahan kalor dalam artian kalor terserap penuh dan 
pada gas turbine tidak ada energi yang dibangkitkan. 
Kesetimbangan massa dan energi pada kondisi steady 
steate tunak volume atur sebagai berikut 
 





] + [𝑔(𝑍𝑖𝑛 − 𝑍𝑜𝑢𝑡)] 
Dengan Qcv merupakan masukan Q yang terdapat 
pada pembakaran yang dihasilkan oleh bahan bakar Q . 
















 Proses 3 → 4, ekspansi isentropik. 
Udara bertekanan yang telah menyerap panas hasil 
pembakaran, berekspansi melewati turbin. Sudu-sudu 
turbin yang merupakan nozzle-nozzle kecil berfungsi untuk 
mengkonversikan energi panas udara menjadi energi 
kinetik. Sebagian energi tersebut dikonversikan turbin 
untuk memutar kompresor. Pada sistem pembangkit listrik 
turbin gas, sebagian energi lagi dikonversikan turbin untuk 
memutar generator listrik. Sedangkan pada mesin turbojet, 
sebagian energi panas dikonversikan menjadi daya dorong 





















Kerja yang dibutuhkan kompresor,dalam hal ini adalah 
sebagai berikut : 





2.3 Air Fuel Ratio, Spesific Fuel Consumption, dan Effisiensi 
2.3.1 Air Fuel Ratio 
Bahan Bakar ( natural gas ) yang hendak dimasukan 
kedalam ruang bakar haruslah dalam keadaan yang mudah 
terbakar, hal tersebut agar bisa didapatkan efisiensi turbin gas 
yang maksimal. Campuran bahan bakar yang belum sempurna 
akan sulit dibakar oleh percikan bunga api dari spark plug. 
Bahan bakar tidak dapat terbakar tanpa adanya udara (O2), 
tentunya dalam keadaan yang homogen. Bahan bakar atau 
natural gas yang dipakai dalam pembakaran sesuai dengan 
ketentuan atau aturan, sebab bahan bakar yang melimpah pada 
ruang bakar justru tidak meningkatkan tenaga yang dihasilkan 
turbin gas tersebut namun akan merugikan turbin gas sendiri. 
Perbandingan campuran udara dan bahan bakar sangat 
dipengaruhi oleh pemakaian bahan bakar. Perbandingan udara 
dan bahan bakar dinyatakan dalam bentuk volume atau berat 
dari bagian udara dan natural gas. Air Fuel Ratio adalah faktor 
yangmempengaruhi kesempurnaan proses pembakaran didalam 
ruang bakar. Merupakan komposisi campuran natural gas dan 
udara. Misalkan AFR bernilai 14,7 artinya campuran terdiri dari 
1 natural gas dan 14,7 udara biasa disebut Stoichiometry. Air 









2.3.2 Spesific Fuel Consumption 
Jumlah bahan bakar yang dikonsumsi (berat) untuk 
menghasilkan satu satuan daya dalam satu satuan waktu. Di 
mesin piston, SFC adalah sama dengan rasio massa bahan 
bakar/poros tenaga kuda. Dalam mesin turbin gas, SFC adalah 
sama dengan rasio massa bahan bakar/dorongan. Kondisi 
terbaik adalah ketika nilainya minimum. Nilai SFC menurun 





























× 100 % 
 
 




× 100 % 
 
2.4 Prinsip Kerja Turbin Gas 
Secara umum proses yang terjadi pada suatu sistim 
turbine gas adalah sebagai berikut:  
1. Pemampatan (compression) udara di hisap dan 
dimampatkan  
2. Pembakaran (combustion) bahan bakar dicampurkan ke 
dalam ruang bakar dengan udara kemudian di bakar. 
3. Pemuaian (expansion) gas hasil pembakaran memuai 
dan mengalir ke luar melalui nozel (nozzle) 
4. Pembuangan gas (exhaust) gas hasil pembakaran 
dikeluarkan lewat saluran pembuangan. 
Pada kenyataannya, tidak ada proses yang selalu ideal 
tetap terjadi kerugian-kerugian yang dapat menyebabkan 
turunny daya yang dihasilkan oleh turbin gas dan berakibat 
pad menurunnya performansi turbin gas itu sendiri. Kerugian-
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kerugia tersebut dapat terjadi pada ketiga komponen sistem 
turbin gas. Sebab-sebab terjadinya kerugian antara lain: 
 Adanya gesekan fluida yang menyebabkan 
terjadinya kerugian tekanan (pressure losses) di 
ruang bakar. 
 Adanya kerja yang berlebih waktu proses kompresi 
yang menyebabkan terjadinya gesekan antara 
bantalan turbin dengan angin. 
 Berubahnya nilai Cp dari fluida kerja akibat 
terjadinya perubahan temperatur dan perubahan 
komposisi kimia dari fluida kerja. 
 Adanya mechanical loss, dsb. 
2.5 Proses Produksi Listrik PLTGU PT. Indonesia Power 
Grati,Pasuruan  
Proses produksi listrik PLTGU PT. Indonesia Power Grati, 
Pasuruan terdiri dari open cycle dan combined cycle. 
1. Open cycle 
Proses produksi listrik ini mengggunakan sistem turbin 
gas berbahan bakar HSD dan natural gas yang pasok oleh 
PT. Santos dari sumur oyong dan wortel di Madura 
memalui pipa bawah laut. Gas buang dari system turbin 
gas ini langsung dibuang ke lingkungan.berikut system 
turbin gas yang digunakan : 
 Fuel System 
System bahan bakar yang digunakan untuk 
mensuplai dan menjaga tekanan bahan bakar ke  
turbin gas.  
 Air system  
Terdiri dari inlet air filter,cooling air filter,air 
dryer untuk menjaga kualitas supply air ke 
compressor 
 Turbin gas 
Terdiri dari compressor,ruang bakar dan turbin 
gas serta mengkoversi bahan bakar menjadi 




Mengkoversi energy mekanik yang dihasilkan 
turbin menjadi listrik 
 Lube oil system 
Berguna untuk menjaga pelumasan turbin gas 
dengan baik 
 Cooling system 
Untuk pendinginan minyak pelumas,turbin gas 
dan generator 
 Auxiliary system 
Adalah starting device seperti pony motor dan 
starting motor untuk penggerak mula dari system 
turbin gas 
 
 Exhaust system 
Terdiri dari exhaust silencer dan exhaust bypass 
stack serta exhaust damper untuk mengatur gas 
buang ke atmosfer (open cycle) atau ke HRSD 
(combine cycle) 
2. Combined cycle  
Pada proses combine cycle ini gas buang dari turbin gas 
dimanfaatkan untuk memanaslkan air di HRSG yang 
kemudian menjadi uar air dan digunakan untuk 
menggerakkan turbin gas. Berikut system combine cycle 
yang diguakan. 
 Water treatment plan 
Berguna untuk mengubah air laut menjadi air 
yang siap untuk digunakan pada turbin uap 
 Feed water system 
Terdiri dari pompa BFP untuk mensirkulasikan 
air pada system turbin uap 
 HRSG 
Memanaskan air menjadi uap air dari sisa gas 
buang turbin gas 
 Turbin uap 
Menghasilkan energy mekanik dari uap air 
 Condensate  
Mengubah fase uap air menjadi air 
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 Cooling water system 
Untuk pendinginan condesate dan minyak 
pelumas menggunakan air laut dengan kapasitas 
yang besar 
 Generator 
Mengubah energy mekanik menjadi listrik 
 Auxiliary system 







3.1 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
 Dalam pengerjaan tugas akhir ini dilakukan dengan 


































Pengambilan Data Performance 
test GT 1.3 PLTGU PT. 
Indonesia Power Grati,Pasuruan 
dengan variasi beban berbeda 
A 



































3.2 Penjelasan Diagram Alir Pengerjaan Tugas Akhir 
 Tugas akhir Pengaruh Variasi Beban Terhadap Performa 
Turbin Gas  Di PLTGU Blok GT 1.3  PT. Indonesia Power 
Grati,Pasuruan, dalam penyelesaian memiliki metode dan tahapan 
sebagai berikut : 
 
Konversi satuan data dan 
mencari properties dari 
masing-masing keadaan  
A 
Selesai  
Perhitungan performa turbin 
gas  
Penyajian pada grafik dan 
analisa performa turbin gas 
Penyusunan buku laporan 
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3.2.1 Observasi Lapangan 
 Observasi dan identifikasi lapangan dilakukan pertama 
kali guna mengetahui permasalahan pokok yang nantinya 
mampu dipelajari dan dianalisis sebagai topik tugas akhir. 
Turbin gas adalah topik yang dianalisis pada tugas akhir ini dan 
analisis dilakukan pada unjuk kerja dan operasi turbin gas 
secara termodinamika 
 
3.2.2 Studi Literature 
 Setelah melakukan observasi dan identifikasi lapangan, 
topik selanjutnya dikaji ulang untuk memastikan bahwa topik 
relevan dijadikan penelitian tugas akhir. Studi literature 
merupakan pengkajian topik tugas akhir yang sebelumnya 
didapat dari observasi lapangan. 
Pengkajian ini meliputi studi pustaka yang berkaitan 
dengan turbin gas yang diperoleh dari berbagai sumber seperti 
gas turbine oleh V.Ganesan, fundamental of engineering 
thermodynamics oleh Michael J. moran dan Howard N. Shapiro, 
Fundamental of Thermodynamics oleh Claus Borgnake dan 
Richard E. Sonntag, dan beberapa sumber lain. Selain itu juga 
dikaji berdasarkan penelitian terdahulu. 
 
3.2.3 Perumusan Masalah 
 Setelah melakukan observasi pada PLTGU PT. Indonesia 
Power Grati,Pasuruan dan melakukan berbagai studi literature, 
maka selanjutnya adalah merumuskan masalah dengan  topik 
dan objek penelitian tugas akhir turbin gas PLTGU PT. 
Indonesia Power Grati,Pasuruan. Tugas akhir ini mengangkat 
masalah bagaimana perbandingan unjuk kerja turbin gas dan 
efisiensi siklus turbin gas secara termodinamika dengan variasi 
beban yang berbeda. 
3.2.4 Pengumpulan Data 
 Pada tahap ini, data dikumpulkan dari sumber informasi 
studi literatur unjuk kerja GT 1.3 yang ada pada PLTGU PT. 






3.2.5 Konversi dan Perhitungan Properties 
 Pada tahap ini dilakukan konversi data-data yang telah 
dikumpulkan ke dalam satuan yang umum digunakan untuk 
mempermudah proses perhitungan. Selanjutnya dilakukan 
perhitungan secara termodinamika pada tiap titik (Stage) untuk 
mendapatkan data properties yang selanjutnya akan digunakan 
untuk menghitung unjuk kerja turbin gas pada sub bab 
selanjutnya. 
 
3.2.6 Perhitungan Performa Turbin Gas 
 Setelah didapatkan data properties pada masing-masing 
titik. Maka selanjutnya adalah perhitungan performa turbin gas 
dengan menggunakan data properties. Perhitungan performa 
tersebut antara lain kerja turbin, kerja kompresor, kerja bersih, 
konsumsi bahan bakar, efesiensi turbin gas, efesiensi 
kompresor, dan efesiensi siklus.  
 
3.2.7 Penyajian pada Grafik dan Analisa Performa Turbin 
Gas 
 Setelah didapatkan data performa turbin gas. Selanjutnya 
data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 
Pengeplotan ini berguna untuk mempermudah pembacaan dan 
analisa perbandingan performa turbin gas pada berbagai beban. 
 
3.2.8 Penyusunan Buku Laporan 
 Setelah itu dilakukan penyusunan buku tugas akhir 





ANALISA DAN PERHITUNGAN 
 
Pada bab ini akan dijelaskan langkah-langkah perhitungan 
unjuk kerja turbin gas dan hasil perbandingan performa turbin gas 
dengan variasi beban yang berbeda, dengan menggunakan: 
 
1. Data kerja hasil observasi dari turbin gas blok1.3 PT. 
Indonesia Power Grati,Pasuruan 
2. Perhitungan yang dilakukan menggunakan data dari gas 
turbin gas blok1.3 PT. Indonesia Power Grati,Pasuruan 
dengan beban 30 MW,50 MW,75 MW dan 100 MWl 
 
4.1 Data Hasil Pengamatan 
 Setelah dilakukan pengamatan di PT. Indonesia Power 
Grati,Pasuruan didapatkan data dan blok diagram turbin gas 
PLTGU blok 1.3 seperti pada lampiran. 
 
4.2 Perhitungan Performa Turbin Gas GT 1.3 PLTGU PT. 
Indonesia Power Grati,Pasuruan dengan variasi beban 
berbeda. 
 Pada sub bab ini akan dijabarkan cara perhitungan 
performa turbin gas GT 1.3 PLTGU PT. Indonesia Power 
Grati,Pasuruan. Data yang digunakan dalam contoh perhitungan 
adalah data operasi PLTGU blok GT 1.3, pada bulan juni 2016 
pada variasi beban 50 MW 
 
4.2.1 Perhitungan Properties Pada Tiap Titik 
 Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan, 
sebaiknya kita mengetahui properties di tiap-tiap titik pada 
skema turbin gas. Adapun skema turbin gas itu sendiri serta data 
pengoprasiannya adalah sebagai berikut: 
 Metode perhitungan didasarkan pada beberapa asumsi 
untuk menyederhanakan perhitungan, asumsi sebagai berikut: 




2. Proses yang terjadi pada turbin dan kompresor 
merupakan proses isentropik 
3. Energi kinetik dan energi potensial diabaikan 
4. Proses yang terjadi di dalam turbin gas tidak dijabarkan 
secara detail karena mengacu pada data operasi atau 
prformance test sheet yang ada. 
5. Perhitungan performa turbin gas didasarkan pada kalor 
yang masuk dan keluar pada sistem saja, tidak 
menhitung perpindahan panas yang terjadi pada setiap 
state yang ada di dalam turbin gas. 
 
Perhitungan peforma turbin gas dipengaruhi oleh 
komposisi  bahan bakar yang menentukan  Cp combustion 
product. Untuk mengetahui Cp combustion product didapat dari 
mengkalikan nilai Cp tiap komponen dengan presentasenya 
kemudian dijumlahkan [7] seperti table berikut. 
 











Methane 94,3 2,22 2,09346 
Nitrogen 0,27 14,32 0,038664 
CO2 1,26 0,844 0,0106344 
Ethane 1,18 1,75 0,02065 
Propane 1,37 1,67 0,022879 
I-butane 0,42 1,67 0,007014 
n-butane 0,46 1,675 0,007705 
I-pentane 0,23 0,228 0,0005244 
N-pentane 0,13 0,167 0,0002171 
N-hexane 0,34 0,165 0,000561 





 Harga properties bahan bakar (natural gas) dan udara 
yang digunakan pada perhitungan ini, dapat dilihat pada tabel 4.2 
 
Tabel 4.2 Data properties natural gas dan udara [8] 
Input k P Cp Cv 
Udara 1,4 1,2 1,01 0,718 
Natural Gas 1,3 0,9 2,34 1,85 
Unit  Kg/m
3
 kJ/kg.K kJ/kg.K 
 
 Data harga properties tersebut diambil pada sumber 
Engineering Toolbox 2013, untuk lebih detailnya dapat dilihat 
pada lampiran. 
Untuk properties yang diketahui pada beban 50 MW 
setelah turbine inspection GT 1.3 bisa dilihat pada tabel di 
bawah ini. Dari tabel tersebut kita bisa mencari properties untuk 
setiap state yang dibutuhkan dalam perhitungaan performa 
turbin gas. 
 
Tabel 4.3 Data Operasi GT 1.3 
Input Value Unit 
Daya (W) 50 MW 
Daya sebenarnya (W actual) 49,7 MW 
Laju aliran bahan bakar (Q) 19,63 kNm
3
/h 
Efisiensi generator 99 % 
Temperatur masuk kompresor (T1) 27,1 C 
Tekanan masuk kompresor (P1)(abs) 1,02 Kgf/cm
2
 
Temperatur keluar kompresor (T2) 398,9 C 
Tekanan keluar kompresor (P2) 10,94 Kgf/cm
2 
Temperatur keluar turbin (T4) 369,8 C 
Tekanan keluar turbin (P4)(abs) 1,04 Kgf/cm
2
 
LHV 9660 Kcal/Nm3 




 Untuk mempermudah dalam perhitungan, maka 
dilakukan konversi terlebih dahulu ke dalam suatu baku metric 
units dan mengubah tekanan-tekanan yang diketahui (tekanan 
gauge) menjadi tekanan absolut, sebagai berikut: 
 
Tabel 4.4 Data Operasi GT 1.3 (Konversi) 
Input Value Unit 
Daya (W) 50 MW 
Daya sebenarnya (Correct W) 49,7 MW 
Laju aliran bahan bakar (Q) 19,63 kNm3/h 
Efisiensi generator 99 % 
Temperatur masuk kompresor (T1) 300,1 K 
Tekanan masuk kompresor (P1)(abs) 100,03 kPa 
Temperatur keluar kompresor (T2) 671,9 K 
Tekanan keluar kompresor (P2) (abs) 1174,16 kPa 
Temperatur keluar turbin (T4) 642,8 K 
Tekanan keluar turbin (P4) (abs) 101,98 kPa 
LHV 40444,2 kj/m3 
Specific heat combustion product 2,2023 KJ/Kg.K 
 
a. State 1 
 Pada state ini udara dari luar (udara ruangan/atmosfir) 
masuk melalui inlet air filter menuju ke kompresor. Dari tabel 
operasi, didapatkan data yaitu: 
 
𝑇1 = 300,1 𝐾 
𝑃1 = 100,03 𝑘𝑃𝑎 
 
 Untuk mencari entalpi fluida kita menggunakan tabel 
termodinamikadari “Fundamental of Engineering 
Thermodynamics” 7th edition karangan Michael J. Moran dan 
Howard N. Saphiro pada bagian tabel A-22 Ideal Gas Properties 
of Air. (terdapat pada lampiran). 
Besar enthalpy didapatkan dengan menggunakan proses 









b. State 2 
 Pada titik ini udara yang masuk ke kompresor akan 
dikompresikan keluar menuju ke ruang bakar, dimana fluida 
udara tersebut mempunyai tekanan dan temperatur yang tinggi. 
Dari tabel operasi, didapatkan data yaitu: 
 
𝑇2 = 671,9 𝐾 
𝑃2 = 1174,16 𝐾𝑃𝑎 
 
Untuk mencari entalpi fluida kita menggunakan tabel 
termodinamikadari “Fundamental of Engineering 
Thermodynamics” 7th edition karangan Michael J. Moran dan 
Howard N. Saphiro pada bagian tabel A-22 Ideal Gas Properties 
of Air. (terdapat pada lampiran). 
Besar enthalpy didapatkan dengan menggunakan proses 







 Karena pada state 2 ini berlangsung proses kompresi 
























𝑇2𝑠 = 300,1 𝐾 ×  2,0211 









c. State 3 
 Pada tahap ini terjadi proses pembakaran di dalam ruang 
bakar (combustion chamber) dan fluida bahan bakar natural gas 
diinjeksikan sehingga bercampur dengan udara dan terjadi proses 
pembakaran. Fuel gas yang sudah terbentuk dari pembakaran 
akan keluar dari ruang bakar menuju turbin. 
 Dari data heat balance pada kondisi pembebanan 50MW 
didapatkan data tekanan keluar kompresosr sebesar 12 
Kgf/cm2(abs) dan tekanan keluar ruang bakar sebesar 11,4 
Kgf/cm2(abs) Sehingga pressure drop dapat dicari dengan cara 
berikut: 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑝 = (1 −
𝑃3
𝑃2
) ×  100% 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑝 = (1 −
11,4 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚2
12 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚2
)  ×  100% 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑝 = (1 − 0,95) ×  100% 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑝 = 5 % 
 
 Setelah besar pressure drop diketahui, maka besar 







(1174,16 𝑘𝑃𝑎 − 𝑃3)
1174,16 𝑘𝑃𝑎
 
0,05 ×  1174,16 𝑘𝑃𝑎 = 1174,16 𝑘𝑃𝑎 − 𝑃3 
58,708 𝑘𝑃𝑎 = 1174,16 𝑘𝑃𝑎 − 𝑃3 
𝑃3 = 1115,45 𝑘𝑃𝑎 
 
 Setelah didapatkan nilai 𝑃3, serta dengan menggunakan 
nilai rasio spesifik, 𝑘 = 1,3 yang diambil pada sumber 
Engineering Toolbox 2013, untuk lebih detailnya dapat dilihat 
pada lampiran, maka temperatur masuk turbin dapat dicari dengan 



























𝑇2𝑠 = 642,8 𝐾 ×  1,7368 
𝑇2𝑠 = 1116,42 𝐾 
 
Dengan 𝐶𝑝𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 = 2,2023
𝑘𝐽
𝑘𝑔𝐾
  dan 
ℎ = 𝐶𝑝 ×  𝑇3 maka: 
 
ℎ3 = 𝐶𝑝𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡  ×  𝑇3 
ℎ3 = 2,2023 
𝑘𝐽
𝑘𝑔 𝐾
 ×  1116,42 𝐾 





d. State 4 
 Pada state ini terjadi ekspansi gas buang hasil 
pembakaran dari dalam turbin. Pada proses ini terjadi gesekan 
antara gas hasil pembakaran dengan sudu-sudu turbin, sehingga 
temperatur gas buang yang keluar dari turbin menjadi lebih tinggi 
dari gas ideal (isentropis).  
 
𝑇4 = 642,8 𝐾 
𝑃4 = 101,98 𝑘𝑃𝑎 
 
Dengan 𝐶𝑝𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 = 2,2023
𝑘𝐽
𝑘𝑔𝐾
  dan 
ℎ = 𝐶𝑝 ×  𝑇4 maka: 
ℎ4 = 𝐶𝑝𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡  ×  𝑇4 
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ℎ3 = 2,2023 
𝑘𝐽
𝑘𝑔 𝐾
 ×  642,8 𝐾 





 Karena pada state 4 ini berlangsung proses kompresi 
isentropis maka : 














𝑇2𝑠 = 1116,42 𝐾 ×  0,5689 
𝑇2𝑠 = 632,41 𝐾 
 
Dengan 𝐶𝑝𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 = 2,2023
𝑘𝐽
𝑘𝑔𝐾
  dan 
ℎ = 𝐶𝑝 ×  𝑇4𝑠 maka: 
ℎ4𝑠 = 𝐶𝑝𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡  × 𝑇4𝑠 
ℎ3 = 2,2023 
𝑘𝐽
𝑘𝑔 𝐾
 ×  632,41 𝐾 





4.2.2 Perhitungan Performa Turbin Gas 
a. Perhitungan Kerja yang Dibutuhkan Kompresor 
 Untuk perhitungan ?̇?𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 pada beban 50 MW, kita 
menggunakan data-data properties pada beban 50 MW. 
Perhitungan tersebut menggunakan persamaan: 
 
?̇?𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = ?̇?𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎  × (ℎ2 − ℎ1) 
 Diperlukan hasil perhitungan dari ?̇?𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 maka dapat 
dicari dengan menggunakan persamaan: 
 




 Untuk mendapatkan harga dari ?̇?𝑏𝑏 maka dapat 
digunakan persamaan sebagai berikut: 
 
?̇?𝑏𝑏 = 𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑓𝑙𝑜𝑤 ×  𝜌𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟 
 
 Berdasarkan pengujian komposisi bahan bakar, 
didapatkan harga specific gravity  bahan bakar yaitu sebesar 
0,6124 pada kondisi 14,7 Psia. Massa jenis bahan bakar dapat 
dihitung dengan cara sebagai berikut: 
 
𝜌𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 = 1,2 
𝑘𝑔
𝑚3
 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1,47 𝑃𝑠𝑖𝑎 
𝜌𝑏𝑏 = 𝑆𝐺 ×  𝜌𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 









Dari hasil perhitungan 𝜌𝑏𝑏 maka haraga ?̇?𝑏𝑏 dapat 
diperoleh dengan cara sebagai berikut: 
 




×  0,73488 
𝑘𝑔
𝑚3
 ×  
ℎ
3600𝑠









 Sementara untuk perhitungan ?̇?𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 dibutuhkan harga 
Air Fuel Ratio terlebih dahulu, untuk perhitungan AFR dapat 
dicari dengan cara sebagai berikut: 
 
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑡 = (𝑊𝑇 − 𝑊𝐶) 
𝑊𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝜂𝑔𝑒𝑛
= (?̇?𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 + ?̇?𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎)(ℎ3 − ℎ4) − ?̇?𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎(ℎ2 − ℎ1) 
49,7 𝑀𝑊
0,99
= [1 + (
𝐴
𝐹
)] ?̇?𝑏𝑏(ℎ3 − ℎ4) − (
𝐴
𝐹






































































) = 17,39 
 
Dari hasil perhitungan (𝐴/𝐹) maka haraga ?̇?𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 dapat 
diperoleh dengan cara sebagai berikut: 
 
?̇?𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 = 𝐴/𝐹 ×  ?̇?𝑏𝑏 









 Setelah itu maka harga ?̇?𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 dapat dicari dengan 
cara sebagai berikut: 
 
?̇?𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = ?̇?𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎  × (ℎ2 − ℎ1) 















b. Perhitungan Kerja yang Dibutuhkan Turbin 
 Untuk perhitungan daya turbin pada Gas Turbin 1.3 

























c. Specific Fuel Consumption (SFC) 
 Untuk menghitung besarnya konsumsi bahan bakar yang 
digunakan pada Gas Turbin blok 1.3 dengan beban 50 MW, maka 





































𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 = 97,69 % 
 



















𝜂𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = 81,67 % 
 
f. Effisiensi Siklus 
 Untuk perhitungan efisiensi siklus, kita terlebih dahulu 
harus mencari besar panas yang masuk ke dalam turbin (𝑄𝑖𝑛). 



































× 100 % 
𝜂𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 = 22,76 % 
 
g. Back Work Ratio (BWR) 
 Back work ratio adalah nilai persentase kerja spesifik 
yang digunakan untuk menggerakkan kompresor. Back work ratio 
dapat diperoleh dengan cara berikut: 





















1 𝐾𝑤ℎ .  𝜂𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠
 
𝐵𝑎𝑐𝑘 𝑤 𝑜 =
86000 𝐾𝑐𝑎𝑙
1 𝐾𝑤ℎ . 22,76
𝜂𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 













4.2.3 Perhitungan Properties dan Performa Turbin Gas 
dengan Variasi Beban dalam Bentuk Tabel 
 Dengan mengacu pada data operasi maka kita 
menerapkan cara yang sama seperti sub bab 4.2.1 dan 4.2.2, 
hasil perhitungan properties pada tiap titik dan perhitungan 
performa untuk variasi beban yang berbeda dapat 
disederhanakan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam 
pembacaan dan pembandingan. Perhitungan properties dan 
performa turbin gas dengan variasi beban berbeda dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
 
Tabel 4.5 Data Operasi dan Perhitungan Properties Tiap Titik 






1 2 2s 3 4 4s 1 2 3 4
30 299,5 662,5 597,71 1017,37 591,8 582,24 100,03 1123,17 1067,01 101,98
50 300,1 671,9 606,55 1116,43 642,8 632,41 100,03 1174,16 1115,45 101,98
75 300,9 682,2 617,14 1254,89 712,3 702,48 100,03 1235,94 1186,5 101,98








1 2 2s 3 4 4s
30 4,3556 2745,86 306,1 0,6124 40444,2 0,73488 299,69 673,13 603,7 2240,6 1303,3 1280,69
50 5,4528 2696,83 308,1 0,6124 40444,2 0,73488 300,29 683,16 613 2458,7 1415,6 1391,05
75 7,0556 2677,22 308,1 0,6124 40444,2 0,73488 301,09 694,17 624,7 2763,6 1568,7 1545,18



























4.3 Hasil Perhitungan Performa Turbin Gas GT 1.3 PLTGU 
PT. Indonesia Power Grati,Pasuruan dengan variasi beban 
berbeda. 
 Perhitungan performa turbin gas pada GT 1.3 dengan 
berbagai variasi beban dapat dilihat pada sub bab sebelumnya. Di 
dalam sub bab tersebut dapat dilihat perbedaan efesiensi, 
perbedaan kerja, dan perbedaan konsumsi bahan bakar di setiap 
bebannya. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam melihat 
perbandingannya maka akan disajikan hasilnya dalam bentuk 
grafik sebagai berikut. 
 
  
kg/s Kg/s Kg/s KJ/s KJ/s
30 MW 29,9 30202 15,074 3,20081 48,2482 51,449 18017,907 48219,928
50 MW 49,7 50202 17,396 4,00714 69,7098 73,7169 26689,786 76891,806
75 MW 75,6 76363,6 16,877 5,18499 87,5054 92,6904 34396,625 110760,26
















30 17,145 81,408 97,642 0,38153 0,3737 5016,055
50 22,764 81,675 97,6973 0,28735 0,3471 3777,907
75 26,761 82,327 98,0702 0,24444 0,3106 3213,655











4.3.1 Perbandingan Daya Kompresor, Daya Turbin, dan 
Daya Bersih pada tiap Beban 





Gambar 4.1 Grafik Perbandingan Daya Kompresor, Daya 
Turbin, dan Daya Bersih 
 
 Hasil grafik perbandingan kerja di atas menunjukkan 
bahwa: 
 Daya kompresor semakin besar dengan naiknya beban 
dan daya kompresor paling besar pada beban 100 MW 
sebesar 39535,26 KW 
 Daya Turbin semakin besar dengan naiknya  beban dan 
daya turbin paling besar pada beban 100 MW sebesar 
140004,3 KW 
 Daya bersih semakin besar dengan naiknya beban 
karena selisih antara daya turbin dan kompesor semakin 
besar. Daya bersih paling besar pada beban 100 MW 

































Grafik perbandingan W Kompresor,W nett,W Turbin 
W kompresor W Nett W Turbin
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4.3.2 Perbandingan antara effisiensi siklus dan SFC 
(Spesific Fuel Consumption) pada tiap Beban 





Gambar 4.2 Grafik Perbandingan antara Daya Bersih dan SFC 
 
 Hasil grafik perbandingan di atas menunjukkan bahwa: 
 Specific Fuel Consumption semakin kecil dengan 
bertambahnya beban karena perhitungan ?̇?𝑏𝑏 dibagi 
?̇?𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 semakin kecil. Specific Fuel Consumption 
paling kecil adalah 0,226 Kg/KWh pada beban 100 MW 
 Effisiensi siklus semakin besar dengan bertambahnya 
beban karena SFC yang dibutuhkan semakin kecil. 



































4.3.3 Perbandingan Efisiensi Siklus, Efisiensi Kompresor, 
dan Efisiensi Turbin pada tiap Beban 





Gambar 4.3 Grafik Perbandingan Efisiensi pada Tiap Beban 
 
 Hasil grafik perbandingan di atas menunjukkan bahwa: 
 Efisiensi kompresor relatif bertambah dengan bertambahnya 
beban dengan  Efisiensi kompresor  paling tinggi adalah 
82,32% pada beban 75 MW, tetapi Efisiensi kompresor turun 
82,22% pada beban 100 MW  
 Efisiensi turbin bertambah besar dengan naiknya beban 
dengan  Efisiensi turbin paling besar adalah 98,17% pada 
beban 100 MW 
 Efisiensi siklus bertambah besar dengan naiknya beban dengan  














































Perbandingan η Kompresor,η Tutbin dan η Siklus 










Dari hasil perhitungan dan analisis performa turbin gas 
blok GT 1.3 dengan variasi beban pada bab IV dapat diambil 
kesimpulan yang berkaitan dengan pengaruh variasi beban 
terhadap performa dari turbin gas blok GT 1.3 pada PT. Indonesia 
Power Grati,Pasuruan. 
Kesimpulan yang bisa di dapatkan dari perhitungan dan 
analisis bab IV adalah sebagai berikut : 
1. Efisiensi siklus naik dengan bertambahnya beban. 
Efisiensi siklus tertinggi terjadi pada beban 100 MW dan 
efisiensi siklus terendah terjadi pada beban kerja 30 MW. 
2. SFC turun dengan bertambahnya beban. SFC paling 
tinggi terdapat pada beban kerja 30 MW dan SFC 
terendah terdapat pada beban kerja 100 MW. 
3. Performa turbin gas paling baik terdapat pada beban kerja 
100 MW. Dengan adanya penurunan SFC dan 
peningkatan efisiensi dari sikus, maka akan berdampak 
pada biaya produksi yang paling hemat dibandingkan 
dengan beban kerja yang lainnya. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan perhitungan, analisis, dan kesimpulan dapat 
diambil beberapa saran yang ditujukan kepada PT. Indonesia 
Power Grati,Pasuruan dan untuk penelitian selanjutnya. 
 
 PT. Indonesia Power Grati,Pasuruan 
1. Perlu dipasangkan alat-alat pengukur yang terdapat di 
setiap peralatan yang ada di dalam turbin gas dan bisa 
langsung diakses dari central control room (CCR) 
untuk mengetahui kinerja setiap peralatan yang ada 





2. Perlu dilakukan perhitungan performa secara rutin dan 
spesifik oleh pihak PT. Indonesia Power 
Grati,Pasuruan agar performanya terjaga dengan baik. 
3. Perlu perawatan komponen turbin gas yang baik 
secara berkala guna menjaga peforma turbin gas dalam 
keadaan optimal. 
4. Perlu dilakukan pengoperasian turbin gas pada 
performa yang lebih effisien dan sesuai dengan 
permintaan jumlah produksi 
 
 Untuk penelitian selanjutnya 
Perlu dihitung kembali performa turbin gas akan tetapi 
dengan mempertimbangkan atau menganalisa dari 
perpindahan panas yang terdapat di dalam pada sistem . Dan 
tentunya dengan didukung oleh data operasi yang cukup 
lengkap. Selain itu perlu dianalisa lebih dalam mengenai 
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 Lampiran 1 (Lanjutan) 
 








 Lampiran 2 (Lanjutan) 
 
Lampiran 3 : Tabel Properties pada Berbagai Gas [8] 
 
  























cp / cv 
cp - cv 
(kJ/(kg 
K)) 





Acetone  1.47 1.32 0.35 0.32 1.11 0.15  
Acetylene C2H2 1.69 1.37 0.35 0.27 1.232 0.319 59.34 
Air  1.01 0.718 0.24 0.17 1.40 0.287 53.34 
Alcohol C2H5OH 1.88 1.67 0.45 0.4 1.13 0.22  
Alcohol CH3OH 1.93 1.53 0.46 0.37 1.26 0.39  
Ammonia NH3 2.19 1.66 0.52 0.4 1.31 0.53 96.5 
Argon Ar 0.520 0.312 0.12 0.07 1.667 0.208  
Benzene C6H6 1.09 0.99 0.26 0.24 1.12 0.1  
Blast furnace gas  1.03 0.73 0.25 0.17 1.41 0.3 55.05 
Bromine  0.25 0.2 0.06 0.05 1.28 0.05  
Butatiene           1.12     
Butane C4H10 1.67 1.53 0.395 0.356 1.094 0.143 26.5 
Carbon dioxide CO2 0.844 0.655 0.21 0.16 1.289 0.189 38.86 
Carbon monoxide CO 1.02 0.72 0.24 0.17 1.40 0.297 55.14 
Carbon disulphide  0.67 0.55 0.16 0.13 1.21 0.12  
Chlorine Cl2 0.48 0.36 0.12 0.09 1.34 0.12  
Chloroform  0.63 0.55 0.15 0.13 1.15 0.08  
Coal gas  2.14 1.59      
Combustion products  1  0.24     
Ethane C2H6 1.75 1.48 0.39 0.32 1.187 0.276 51.5 
Ether  2.01 1.95 0.48 0.47 1.03 0.06  
Ethylene C2H4 1.53 1.23 0.4 0.33 1.240 0.296 55.08 
Monochlorodifluoromethane, 
R-22 
          1.18     
Helium He 5.19 3.12 1.25 0.75 1.667 2.08 386.3 
Hexane           1.06     
Lampiran 3 (Lanjutan) 




Individual Gas constant 
















cp / cv 
cp - cv 
(kJ/(kg K)) 




Hydrochloric acid  0.795 0.567 
     
Hydrogen H2 14.32 10.16 3.42 2.43 1.405 4.12 765.9 
Hydrogen Chloride HCl 0.8 0.57 0.191 0.135 1.41 0.23 42.4 
Hydrogen Sulfide H2S   
0.243 0.187 1.32 
 
45.2 




Krypton  0.25 0.151 
     
Methane CH4 2.22 1.70 0.59 0.45 1.304 0.518 96.4 
Methyl Chloride CH3Cl   
0.240 0.200 1.20 
 
30.6 
Natural Gas  2.34 1.85 0.56 0.44 1.27 0.5 79.1 




Nitric Oxide NO 0.995 0.718 0.23 0.17 1.386 0.277 
 
Nitrogen N2 1.04 0.743 0.25 0.18 1.400 0.297 54.99 
Nitrogen tetroxide  4.69 4.6 1.12 1.1 1.02 0.09 
 
Nitrous oxide N2O 0.88 0.69 0.21 0.17 1.27 0.18 35.1 
Oxygen O2 0.919 0.659 0.22 0.16 1.395 0.260 48.24 
Pentane  
    
1.07 
  
Propane C3H8 1.67 1.48 0.39 0.34 1.13 0.189 35.0 
Propene (propylene) C3H6 1.5 1.31 0.36 0.31 1.15 0.18 36.8 
Water Vapor 




1.93 1.46 0.46 0.35 1.32 0.462 
 





1.97 1.5 0.47 0.36 1.31 0.46 
 





2.26 1.76 0.54 0.42 1.28 0.5 
 
Sulfur dioxide (Sulphur 
dioxide) 
SO2 0.64 0.51 0.15 0.12 1.29 0.13 24.1 
Xenon  0.16 0.097 
     
 
Lampiran 4 Heat Balance 
Lampiran 4 Lanjutan 
Lampiran 4 Lanjutan 
Lampiran 4 Lanjutan 
Lampiran 5 Properties Bahan bakar 
Lampiran 5 Lanjutan 
 
  
Lampiran 6 Data operasi PLTGU blok GT 1.3, pada bulan juni 2016 
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